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Zakłąd Gospodarki Komunalnej 

\ w  Łukcie 

ul. Z arodow a 1 

14-105 ŁuithK

OCENA

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr SB/21268/04/2016 oraz 
SB/21269/04/2016 z dnia 25.04.2016 r. z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej 
z wodociągu publicznego Łukta, pobranej w dniu 19.04.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie w zakresie 
analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada 
wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1-3 do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
MK/3

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Łukta

2. a/a
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Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

po zapoznaniu się z otrzymanymi sprawozdaniami nr SB/21266/04/2016 oraz 
SB/21267/04/2016 z dnia 25.04.2016 r. z badania wody w ramach kontroli wewnętrznej 
z wodociągu publicznego Gucin, pobranej w dniu 19.04.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie 
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie w zakresie 
analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada 
wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1-3 do Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
MK/3

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Łukta

2. a/a
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